SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

o del Equipo

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
HOSPITAL DE ENGOMBE (Mayo-2024)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-FO-XXX Versién: 01

Aspectos de pintura paredes internas| Pintura Preventivo Trismestral 12/8/2024 1/8/2024 al
Pisos generales Revision Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
Herreria de ventanas y puertas Reuvisién Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
Sistema de Distribucién de agua Revisién Preventivo Trimestral 5/3/2023 1/6/2024 si
Stiein i de alyacenaminienta’e Nivel de Agua Lavado de la Cisterna Preventivo Trimestral 8/3/2023 1/6/2024 sl
Fisica Agua(Cisterna)
Lona Asféltica Cambic Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Ventanas Limpieza Preventivo Bi-anual 20/12/2023 1/6/2024 si
Tuberias de Drenaje Limpieza Preventivo Bi-anual 26/12/2023 1/6/2024 si
Jardineria Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
lardineria y Control de Plagas
Fumigacién Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Salidas electricas (Tomacorrientes) Cambio por defecto Preventivo Trimestral 1/5/2024 1/8/2024 si
Interruptores electricos Cambio por defecto Correctivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Luminarias internas. Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 22/3/2023 1/6/2024 si
HHM—-M”M—“:L-H& Luminarias zona primetral (Externas) Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 19/5/2023 1/8/2024 si
Paneles electricos Cambio de lampara Preventivo Bi-anual 28/6/2024 4/12/2024 si
Chequeo %hnm..._.»“sﬂza e Cambio de breaker Preventivo Bi-anual 26/6/2024 21/12/2024 s
Chequeo de consumos Comparar consumo Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si i
Nivel de combustible Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Seneradores elactrlcos dg Nivel de aceite Preventivo ' Diario 31/8/2024 1/6/2024 .
Agua de Enfriamiento Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Chequeo de drenajes Preventivo Semanal 1/5/2023 14/5/2023 si
idades de aire acondici Limpieza de unidades evaporadoras Preventivo trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Limpieza de filtros Preventivo trimestral 1/3/2023 1/6/2024 si
A Ov e b eIyl Preventivo Diario 31/6/2024 1/6/2024 si
de Aceite
Llave de Paso Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Combustible y Aceite Trampa de Agua Preventivo Diario 31/6/2024 1/6/2024 si
Funcionamiento de Bomba Preventivo Diario 31/6/2024 1/6/2024 51
Flota Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
d il . i
i Alternador Comredidal Bueroador st Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 i :
Limpieza de los terminales Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Baterias
Medir nivel del agua Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Limpieza del panel Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Radiador Nivel de agua Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Restlondejiacotraaidal Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Radiador
Cortina de Aire Limpieza Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
= Ventiladores Engrase de los ventiladores Preventivo Trimestral 27/3/2023 1/6/2024 si
Sistema du Enfiantiento Filtros de Rire. Limpieza de Filtros Preventivo Mensual 18/5/2024 18/6/2024 si
Equipos
i FT Limpieza Preventivo Mensual 18/5/2024 18/6/2024 si
Chequeo de Fuga de gas Preventivo Mensual 18/8/2024 18/8/2024 si
i e Extintores Revisién Preventivo Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
o




Equipos Médicos

Servo-cunas Inspeccion y cambio Preventivo Bi-anual 18/12/2023 1/6/2024 si
Condiciones ambientales Inspeccion Fisica Preventivo Bi-mensual 1/4/2024 18/4/2024 si
Desfibriladores Carga y Descarga Prueba Preventivo Bi-mensual 1/6/2024 18/8/2024 si
Baterias Prueba Preventivo Bi-mensual 1/6/2024 18/5/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
Mesas quirngicas Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento{Hidraiilico) Preventive Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diaric 31/5/2024 1/6/2024 si
Camas de Paro Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 8/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 14/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Camas
Descontaminacion Preventivo Diario 31/6/2024 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
Camillas
Descontaminacion Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Centrifugas Inspeccién fisica y ajuste Preventivo Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 si
Sondgrafos Evaluacion sistema electrico Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Cambio de baterias Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
Esfi Smetros y P
Calibracién Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
Oximetros Preventivo Mensual 4/5/2024 4/6/2024 si
Cambio de baterias
Termometros digitales Preventivo Mensual 4/5/2024 3/6/2024 si
Cambio de baterias Preventivo Mensual B/6/2024 6/6/2024 si
Glucometros digitales Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 12/3/2024 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/202¢ si
Revision Fisica, Verificacion de
Funcionamiento, Revision de panel - & .
5 P tivo Trimestral 16/3/2023 1/6/2024
Dopglax Fecah principal y Transductor de frecuencia sl o &
cardiaca y sus conectores
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Nebulizadores portitiles
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 6/3/2023 1/6/2024 si
Revision de dispenibilidad Preventivo Diario 31/6/2024 1/6/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 14/3/2023 1/6/2024 si
Tanques de Oxig
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si
Calibracion de Manémetros(Reguladores de Oxigeno) Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
Medi de Oxi yde Aire
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 21/3/2023 1/6/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Bolsa de medicion de Presion

Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Megatoscopios Preventivo Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
Ventilador de Bafio de Agua Preventivo Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
BIO SISTEMS Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si

5 A Inspeccion Fisica del equipo,

Equipos de Laboratorio i T = ‘ 7
Maguina de Analisis de Evaluacién y Funcionamiento. Preventivo Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 =
Hematologia
Msquing e Ahallst e Preventivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Quimica

BTS Semi-Manual Preventivo Trimestral 21/3/2023 1/6/2024 si




Alarma contra incendios _ Revision Preventivo Trimestral 1/3/2023 1/6/2024 si
Limpieza de Paneles Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
5 T Chequeo de consumo Preventivo Trimestral 5/3/2023 1/6/2024 si
T Limpieza de filtros Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Chequeo de de Detergentes Preventivo Trimestral 6/3/2023 1/6/2024 si
Bomba de Agua y Cisterna Bomba de servicio Funcionamiento de Bomba Diario 31/6/2024 1/6/2024 si
Preventivo
Estufas y Hornos Verificacion de homillas 22/3/2023 1/6/2023 si
Trimestral
Alumbrado y tomas Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Chequeo de neveras y cuarto frio
- jay de
medicamentos)
Acondicionadores de aires Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/2023 si
Limpieza externa del equipo Preventivo Mensual 7/5/2024 6/6/2024 si
C bi les
Ispeccion externa del equipo Preventivo Mensual 6/5/2024 6/6/2024 si
Dispositives de control, Verificacién del
Gases Medicos (GENESYS TRI- Indicadores y (e Preventivo Mensual 6/4/2024 6/5/2024 si
TECH MEDICAL INC) Presentadores funcionamiento
Recamara Verificacién de la p a P i Mensual 5/5/2024 5/6/2024 si
Sistema de Alarma Verlficaclin mm_ Preventivo Mensual 2/5/2024 2/6/2024 ul
nien
Modele de Operaciones Verificacién de Ciclos Preventivo Mensual 2/5/2023 2/6/2024 si
Distribuidor de oxigeno Chaqueoids En.mu en 1omas |y ificacién del fundi F Diario 31/5/2023 1/6/2024 si
y presion
Sistema de distribucion deagua | Clorificacion de cisterna |Verificacion del funcionamiento) Preventivo Trimestral 31/3/2023 1/6/2024 si
Tusighicen Plomerias Chequeo de inodorosy |y rigcacién del func i Pr Trimestral 28/3/2023 1/6/2024 si
sanifarias lavamanos
fistemnidn ..HHS.EE.E e | Glonificacion de cisterna | Verificacién del fu Preventivo Semanal 18/8/2024 28/5/2024 s
Condicionesily Yeriosolin e Tempet iy, Preventivo Mensual 2/8/2024 2/6/2024 si
Redesy Equipos A ] y Contaminacién
e Energia Electrica Révigion deLEumintatro de Preventivo Mensual 1/8/2024 1/6/2024 si
energia eléctrica.
Filtros Limpieza y cambio de filtro Preventivo Trimestral 22/3/2023 1/6/2024 si
VI de K
Verificacién del funcionamiento Preventivo Semanal 1/6/2024 8/6/2024 si
Lampara Cielitica Verificacién del funcionamiento Preventivo Diario 31/8/2024 1/6/2024 si
Filtros Verifoaclon de! Preventivo Semanal 4/5/2024 11/5/2024 st
funcionamiento
Compresores Verincaclon clal Preventivo Semanal 4/5/2024 11/8/2024 sl
funcionamiento
Electrocardigrafos Verificacién del funcionamiento Preventivo Diario 31/5/2024 1/6/2024 si
Filtros de Aire. Veambam o Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
ncionamiento
Nemtilagores Verificacién del
Filtros de Cxigeno. N Preventivo Bi-anual Programado para 1/6/2024 si
Monitores Limpieza Preventivo Semanal 1/8/2024 8/5/2024 si
Condicienes ambientales Limpieza Preventivo Trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventivo Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
Incubadoras Condiciones ambientales Inspeccion y cambio Preventivo Trimestral 7/3/2023 1/6/2024 si
Sensor de Oxigeno Revision y cambio Preventivo Bi-anual 26/12/2023 1/6/2024 si




Formulario de Registro de Revision Diaria Quiréfanos, UCI, Axeas Neonatales

m zm DADM-FO-029 Versién: 01

s SERVICIO NACIONAL | Fecha de aprobacién: 03/03/2020
i Fecha: 3(/ 87 Po2F

Responsable del Llenado de la Ficha: “0‘1 uﬁg Institucién Receptora:

Correo Electrénico: Teléfono:

Magquinas Anestesia
Desfibriladox

Mesa Quirirgica
Lampara Cielitica

Autoclave .\

Electrocardiégrafo

Aspirador Quirirgico

Ventiladores

NN NNNAE

Monitores
Limpiezas y Revisiones

Generales

Aires Acondicionado o Re-
Cambio Filtros Hepa

i
Limpieza y Desinfeccién de

P! Desinfeccié: \

i

P i

Ductos
Piso Aséptico

Revisién UPS

Revisién Paneles Aislamiento
Gases Medicinales .\
Controles Acceso Q
Calidad del Agua n\

Nota: método de verificacién sera mediante informe con imagenes fotografic

as de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado segiin la periodicidad.

Obsevaciones:




SNS Formulario Inspeceién de Infraestructura Fisica
SERVICIO NAGIONAL DADM-FO-008 Versién: 02
DE SALUD Fecha de aprobacién: 17/01/2019

Lugar de destino: Fecha de visita: s <
3/=5= D0DY

Propésito de la

asignacion:

Personal visitante:

No. |Detalles Comple/NG

heals Obserxvacién Area Evaluada

1 |Filtraciones [ad

Estabilidad de la edificacién, =
2 |revisién de vigas, columnas, C

terminaciones
3 |Terminacién de paredes, Pafiete C
4 Presencia de insectos en

edificacion C
5§ |Terminacién de Techos (

Terminacién de Bafios,

verificacién de mezcladoras, 2
[] k on de re imi y

instalaciénde b das de acero

ingxidable

Revision de cuarto eléctrico,
I |terminacién a los paneles de
alimentacion eléctrica

8 |Funcionamiento planta eléctrica

9 |Funci i de UPS
10 |Terminacid 1 de piso

AN N | N

Espacio que cumpla con la
estandarizacién requerida seqiin
11 |tipo de drea, Emergencias,
Quiréfanos, esterilizacidn,
Hospitalizacién, entre otras

Y

12 |Sefalizacién institucional

13 |Sefalizacién Ruta de e

-1 bilidad a :_‘
Discapacitadas

15 _|Disponibilidad de Pargueos
16 Aspectos que Puedan Generar
Posibles Inundaciones

14

Revisién de Liqueos en Equipos de

Lo Aires Acondicionados

18 |Revisién de Sistema de Camaras

Revisién de Sistema Contra
Incendio
Terminacién de Muebles

Prai Tad.

P en
Termi ion de Aceras, Cont
Asfalto, entre otros

Raevisién de Instalacién de
Vi , P entre otros

19

20

23 |Revisién de Aplicacion de Aséptico

Revisién Funcionamiente de
24 |Paneles LEDS e Iluminacién
General

N Inl~[ DN AlIRIA PN N

Revision de Funcionamiento

2 Tomacorrientes y UPS

Revisién de Di i de las
26 |Ereas donde se Instalan los
Equipos Médicos

Revision de Preinstalacién de
Equipos Médicos

28 |Revisidn de Salida de Gases
29 |Revigién de Caseta de Gases
30" |Revisién de Data

31 |Condiciones Salas de Espera
32 |Condici Bafios

33 |Limpi [

34 |Areas Exteriores

21

P ARAN AL D | A




mz m Planilla de Verificacién de Gases Médicos

DADM-FO-017 Version: 01

SERVICIEY HACIONAL Fecha de aprobacion: 14/03/2019

DE SALUD

Fecha Realizacion:

|

Tiempo de Ejecucién:

Rutina De Mantenimiento Preventivo 3
Observaciones

Planificado

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que |

| se encuentra el equipo. ! _ bl | \ |
Efectuar limpieza integral externa del equipo. . | \ |

 Inspeccionar externamente el equipo. \ A \ m .\
Inspeccionar Electrodos pH, PO, PCO, cambiar .

| membranas e instalar en la recamara. W m ,

- Verificar los dispositivos de control, indicadores y
- presentadores.

Verificar el valor de la temperatura de la recamara. “ \

.

Verificar el sisterma de alarma. ! w \

- Realizar ciclos de modelos de opezagiones. f ” \

Firma del Técnico:




Formulario Inspeccién Diaria de Planta de Emergencia

m z m DADM-FO-027 Versién: 01
@ Fecha de aprobacién: 22/11/2019
SERVICIO NACIONAL el
DE SALUD y iy P l\

Establecimiento: %% Equipo: § §l Ficha:

edida orre as e DA D
¢ aso de No confo Pell 11213/ 415/6|7|8|9l10]11]12]13[14[15] 16 [17] 18 | 19]20| 21 |22 23 | 24| 25| 26|27 28 293031
1. Los niveles de aceite y 1- Completar los niveles de % .
combustible deben estar por fluidos. ulv Vly|vv IV A AVIE I 5 vl U V. JUlu ™MV C UMY GV Y N Y
encima del minimo permitido.
Mrwmmwmﬁwqmmnmﬁmmonmumhwmﬂmn 2- Abrir llaves de paso, VIC IV UV YU <~ VU | L RVRAY, J VL v (W RY Ul MU U O [
1 Combustible y A U ¥
Aceite 3. Chequeo de trampa de agua 3. Reparar desvios. ul VR [l V] Y VU YY) W (VIASAY VIRVIAT A LVE L0 A L
J J
4. Furicionamiento de la bomba 4. Reparar desvios. N WV Ve [V Ivgl U YR OIETHE LY J Ul v 5ok Nl 1 & <
8. Chequeo de flota 5. Reparar desvios. b LV (W WLV LV, (V] (V] (¥ KV (VIIVE VIRV R IR VAR U f\f\(n(c (.CC/\C S G
I 1. La correa del alternador debe o ~lu gy i \OR LR (T ; R | L e | S s %
2 Blternador | o i Meracionesni desgastes. 1. Sustitucién de correa. J[V [V vy VIV [l v VN YUY vV VYV Vv
1. Los terminales se ven limpios. 1. Limpiar terminales (V1 W8 P RV EV1ES 01 FV1 69 KA VAN A IV L RV BRI R 92 (R VR IRV V) RGN VA VN () SR AVA V0 RWR RV Rl (9
3 Baterias il A :
. Nivel de agua por encima de : ' v lv v ol u J & g
i o 2. Completar Nivel de agua ||V |V | J Viula | o wlululv|vIvINIS U VN o
1. El panel se observa limpio. 1. Limpiar el panel. VIVISN Y oluloM Y | VY Iu vl o V] V] VYU Y] Y Y v YV
’ 2. Nivel de agua por encima del . ekl : Ul 0 Ll & 3 r
3 Radiador alidesde 13 2. Completar Nivelde agua [V |9 [U|V[Vf|ulo| U]V v |V ||V | v SR RV CY LY A RN RV I RS RVIRV RS BN RV T RVT RN
3. La correa del radiador debe estar L y i o y .
sin alteraciones ni desgastes. A SedtliuEion de cosres. A\ LY IRV IR 19 [V DG RT (G EVERSA ANT IRV B/ VA KA V) IRV NV RIS RV RVIEVI VA R L
1. Si exite una condicién que requiera mayor atencion en el M
Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al B
reverso. 9N \1
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: MA d \ : \
» Z
] '
C-CONFORME N B \
o i \ ’ h
NC-NO CONFORME a3 3 f




0

s N Formulario de Verificacién para la Higiene y Ornato Hospitalario

DIE-FO-001 V1
SDEER:"I\C‘_IL?DNAC'ONAL ; Fecha de aprobacién: 9/05/2022

s

/)09

Fecha:

Informaciones Generales

Estahleclmiento de Salud:

Sexvicio Regional de Salud:

Nombre Enc. De Mantenimiento: v@w % 2 é Teléfono:

JI

alo

Regular
|Regn!a:r
|Malo

[reene

\ Bueno

01. Accesibilidad a personas discapacitadas 26. Condicién proteccién hierro, puertas y ventanas

02. Accesibilidad ambulancia 4rea emergencia 21. Tuminacién exterior

]

03. Condicién aceras perimetrales

5
#
#

28. Iuminacién interior

04. Condicién almacén de alimentos 29. Iluminacién acceso a emergencia

1

05. Condicién dreas asépticas 30

Condicién y limpieza area lavanderia

N
]
4l

06. Condicién revestimiento fachada 31. Condicién letreros identificativos/informativos

:

07. Condicién de bafios 32. Limpieza en techos

AN
Ee
S

08 Existencia biimpers y esquineros 33. Limpieza &rea exterior en general

09. Condicién de cisterna 34 Limpieza drea interior en general

:

10. Condicién caseta de desechos 35 Condicién de areas verdes

THHE

b
i
E

11. Condicién caseta de planta eléctrica 36 Condicién y limpieza drea morgue

NN

12. Cocina: Limpieza, Olor y Condicién 31 Existencia olores desagradables en el ambiente

NN
ik
B

13. Condicién de pisos

HII
EARE

N
¥
[

38 Condicién de pintura exterior

14. Control de plagas y animales

!

39 Condicién de pintura interior

15. Condiciones de aires acondicionados 40 Condicién de sistema contra incendios

i

HOOOOOOOOOOO00000000000000s

16. Disposicion de desechos/mobiliario inservible 41 Ruta de evacuacién

N
]
g

11. Disposicién y estado de zafacones

=S
18. Disposicién del cableado eléctrico --
[}
=l

42 Ruta para desechos ¥

43 Rutas de acceso

NN
BEE
ERw

19. Canalizacién aguas pluviales 44 Suministro de agua en general

20. Canalizacién aguas residuales

&
[
Al

45 Condicién de verja perimetral

21. Condicién de mobiliarios 46 Filtraciones

O

i

22. Condici6n 4rea de parqueos 47 Condicién de plafén en gerieral

23 Condicién de las ventanas

24 Condicién de puertas y llavines

il

25 Condicién area esterilizacién

Total regular j
Total malo o) ‘ Firma Supervisor:




io I ién § 1 de Oficinas
DADM-FO-028 Version: 01
Fecha de aprobacién: 22/11/2019

-
r
o

@ SERVICIO NACIONAL
] DESALUD

Establecimiento: .E%E% Equipo: Ficha:

iTEM  VERIFICAR

PARAMETRO

1.En buen estado, sin salientes o
obstaculos, limpios y sin puntos de
tropezén

4

1 PISOS

2. Se mantienen los pasillos
peatonales libres de obstéculos y
limpios.

1. Extintores del drea en un lugar
adecuado, de facil acceso y con su
inspeccién al dia.

EQUIPOS DE

2. Puertas/salidas de emergencias
sin obstaculos e identificada.

DN IO M

ENMERGENCIA

3. Esta identificada la ruta de
escape ante una emergencia.

4. Los colaboradores conocen la
ubicacién de su punto de encuentro
( preguntar en el area).

BSE

CRNIES IO Y |

1. Las escaleras de acceso al area
de oficina debe de estar provistas
de una huella y contrahuella, libres
de obstaculos y sin puntos de
tropezén.

N

N

2. Escalera de acceso a oficina debe
de estar libre de grasa, obstaculos,
con cinta anti resbalante

A

.

YR
N

ESCRITORIOS Y
ARMARIOS

1. El peso de la estanteria se
encuentra repartido de manera
uniforme.

¢

2. La estanteria que supera los 1.8m
de altura se encuentra fija.

3. Escritorios y mesas en buen
estado, sin filos cortantes y
estables.

4, Estan provistos los cajones de
escritorios y armarios de topes que
impidan su salida accidental.

¢

8. Estén las sillas de trabajo en buen
estado y constan de apoyabrazos.

L
&
’
¢

£

IO NI

NC-NO CONFORME

FIRMA DEL INSPECTOR
1. §i exite una condicién fuera de conformidad, corregir
inmediatamente.
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:
C-CONFORME i 2




NELS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

" HOSITAL

DE ENGOMBE

Departamento de Infraestructura y Equipos

Mantenimiento
REGISTRO DE CLORIFICACION Y NIVELES DE AGUA DE LA CISTERNA

Mes: ____5_ _ZD_ZL‘
Fecha Nivel de Agua T Clorificacién Suministro de Técnico de
Agua Mantenimiento
| 3~57- 2a24| Foge '}: Qo
_/j‘/zc/ L 32,0
7 /5[ 24 %@Wd 30
[015/24 30
(/5 lr szvm_, 20
/7/ = Iz { hud O o
12]4, 2¢{ %u& K,
|5 )5 /24 3.0
[F)efzd| o | 30
/Q/;‘-; / /7// &[/ﬁ»(@l 2
s 124 ‘ <.\
20/5/zq m b
23/zd || a0
2a/e/ 2] Wane A0
AP /7'_/% /((&AC“’, 220
Llgas O 25
: e
{J - %0

Encargado de Mantenimiento
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SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Version: 01

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

HOSPITAL DE ENGOMBE  (junio-2024)
5 P dad e od dad pa o Pro o Ob s
R o o 2 o e eb ep O 0 D
Aspectos de pintura paredes internas Pintura Preventive Trismestral 12/5/2024 1/8/2024 si
Pisos generales Revisién Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 ai
Herreria de ventanas y puertas Revisién Preventivo Trimestral 4/6/2023 1/9/2024 si
Sistema de Distribucién de agua Revision Preventivo Trimestral 5/6/2023 1/9/2024 si
sistema de almacenaminiento de Nivel de Agua Lavado de la Cisterna Preventivo Trimestral 5/9/2023 1/9/2024 si
Infra Fisica Agua(Cisterna)
Lona Asféltica Cambio Preventivoe Trimestral 18/6/2023 1/9/2024 si
Ventanas Limpieza Preventivo Bi-anual 20/6/2023 1/12/2024 si
Tuberias de Drenaje Limpieza Preventivo Bi-anual 26/6/2023 1/12/2024 si
Jardineria Preventivo Trimestral 15/6/2023 1/9/2024 si
Jardineria y Control de Plagas
Fumigacion Preventivo Trimestral 24/6/2023 1/9/2024 si
Salidas electricas (Tomacorrientes) Cambio por defecto Preventivo Trimestral 1/8/2024 1/8/2024 si
Interruptores electricos Cambio por defecto Correctivo Trimestral 20/6/2023 1/9/2024 si
Luminarias internas Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 22/6/2023 1/9/2024 si
F“”“”M.M.hﬂ-u- Luminarias zona primetral {Externas) Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 19/8/2023 1/8/2024 si -
Paneles electricos Cambio de lampara Preventivo Bi-anual 28/6/2024 4/12/2024 si
chequao %«H__”ﬂws_gsm e Cambio de breaker Preventivo Bi-anual 26/6/2024 21/12/2024 si
Chequeo de consumos Comparar consumo Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Nivel de combustible Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Senemiore) electricit d¢ Nivel de aceite Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
emergencia

Agua de Enfriamiento Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Chequeo de drenajes Preventivo Semanal 7/6/2023 14/6/2023 si
Unidades de aire acondicionado Limpieza de unidades evaporadoras Preventivo trimestral 26/6/2023 1/9/2024 si
Limpieza de filtros Preventivo trimestral 7/6/2023 1/9/2024 si
Nivel dacombuatible y vl Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 s

de Aceite
R Llave de Paso Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Combustible y Aceite Trampa de Agua Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Funcionamiento de Bomba Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Flota Preventive Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Correa del Alternador sin . ok ¢
Planta Electrica Alternador desgaste ni alteraciones Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Limpieza de los terminales Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si

Baterias

Medir nivel del agua Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Limpieza del panel Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Radiad Nivel de agua Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Revisior dalacelrexdel Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 s

Radiador

. Cortina de Aire Limpieza Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si =
Ventiladores Engrase de los ventiladores Preventivo Trimestral 27/6/2023 1/9/2024 si
#istema de Enfriamianto Filtros de Aire. Limpieza de Filtros Preventivo Mensual 18/6/2024 18/1/2024 s
Equipos
Limpieza Preventive Mensual 18/6/2024 18/7/2024 si
Candensadnras -

& 1T IDND A




. Extintores _ Revisién Preventivo Trimestral 12/6/2023 1/9/2024
Alarma contra incendios _ Revisién Preventivo Trimestral 1/6/2023 1/9/2024
Limpieza de Paneles Preventive Trimestral 4/6/2023 1/9/2024
v s Chequeo de consumo Preventivo Trimestral 5/6/2023 1/9/2024
Limpieza de filtros Preventivo Trimestral 18/6/2023 1/9/2024
Chequeo de consumo de Detergentes Preventivo Trimestral 6/6/2023 1/9/2024 si
Bomba de Agua y Cisterna Bomba de servicio Funcionamiento de Bomba Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Preventivo
Estufas y Hornos Verificacion de hornillas Trimestral 22/6/2023 1/9/2023 si
Alumbrado y tomas Preventivo Trimestral 19/6/2023 1/9/2024 si
Chequeo de neveras y cuarto frio
( Y de
medicamentos)
Acondicionadores de aires Preventivo Trimestral 28/6/2023 1/9/2023 si
Limpieza externa del equipo Preventivo Mensual 1/6/2024 6/7/2024 si
Cond ambiental
Ispeccion externa del equipo Preventivo Mensual 6/6/2024 6/7/2024 si
Dispositivos de control, Verificacién del
Gases Medicos (GENESYS TRI- Indicadores y arEcaconce Preventivo Mensual 6/6/2024 6/7/2024 si
TECH MEDICAL INC) Piaeriadieis funcionamiento
Recamara Verificacién de la temperatura Preventivo Mensual 5/6/2024 8/7/2024 si
Sistema de Alarma Nerincagkon ol Proventive Mensual 2/6/2024 2/7/2024 st
Modelo de Operaciones Verificacién de Ciclos Preventivo Mensual 2/6/2023 2/1/2024 si
Distribuidor de oxigeno onoﬁnowwhm”” ENLOMABy ik cacisn del fancionamiento Praventivo Diario 30/6/2023 1/7/2024 s
de cion de agua Clorificacion de cisterna |Verifi del funci ients Preventivo Trimestral 30/6/2023 1/9/2024 si
S AC enas Plomerias Chequeo de inodoros ¥ \yeigcacign del f to Preventivo Trimestral 28/6/2023 1/8/2024 si
sanitarias lavamanos
Astoanxce -_."._u“_.”ou utode Clorificacion de cisterna |Verificacién del funci ient Preventivo Semanal 18/6/2024 25/6/2024 si
— Condiclones e A.w:nnwn_m_wnu Temperahira, Preventivo Mensual 2/6/2024 2/6/2024 sl
Equipos s
Comunicacis isi ini
RO Energia Electrica Revision del suministro de Preventivo Mensual 1/6/2024 1/1/2024 si
energia eléctrica.
Filtros Limpieza y cambio de filtro Preventivo Trimestral 22/6/2023 1/9/2024 si
Maquinas de &
Verificacién del funcionamiento Preventivo Semanal 1/6/2024 8/6/2024 si
Lampara Cielitica Verificacién del fu nto Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Filtros Xerifloacitn del Preventivo Semanal 4/6/2024 11/6/2024 s
funcionamiento
Autoclave
Verificacién del e <
Compresores Nt ai Preventivo Semanal 4/6/2024 11/6/2024 si
Electrocardigrafos Verifi én del funci i Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Filtros de Aire. Verificagicn dsl Preventivo Trimestral 4/6/2023 1/9/2024 si
funcionamiento
Ventiladores Verificacién del
Filtros de Oxigeno. erincachiL e Preventivo Bi-anual Programado para 1/6/2024 si
funcionamiento
Monitores Limpieza Preventivo Semanal 1/6/2024 8/6/2024 si
Condiciones ambientales Limpieza Preventivo Trimestral 26/6/2023 1/9/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventivo Trimestral 156/6/2023 1/9/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventivo Trimestral 12/6/2023 1/9/2024 i
Incubadoras Condiciones ambientales Inspeccion y cambio Preventivo Trimestral 1/6/2023 1/9/2024 si
Sensor de Oxigeno Revision y cambio Preventivo Bi-anual 26/6/2023 1/12/2024 si




Equipos Médicos

Servo-cunas Inspeccion y cambio Preventivo Bi-anual 18/6/2023 1/12/2024 si
Condiciones ambientales Inspeccion Fisica Preventivo Bi-mensual 1/6/2024 18/6/2024 si
Desfibriladores Carga y Descarga Prueba Preventive Bi-mensual 1/6/2024 18/6/2024 si
Baterias Prueba Preventivo Bi-mensual 1/6/2024 18/6/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Mesas quirngicas Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 13/6/2023 1/1/2024 si
Evaluacion y funcionamiento(Hidratilico) Preventivo Trimestral 11/6/2023 1/9/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diario 30/6/2024 1/7/2024 si
Camas de Paro Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 8/6/2023 1/9/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 14/6/2023 1/9/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 20/6/2023 1/9/2024 si
Camas I
Descontaminacion Preventivo Diario 30/6/2024 1/9/2024 si 9
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 13/6/2023 1/9/2024 si
Camillas
Descontaminacion Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Centrifugas Inspeccién fisica y ajuste Preventivo Trimestral 11/6/2023 1/9/2024 si g
Sonégrafos Evaluacion sistema electrico Preventivo Trimestral 19/6/2023 1/9/2024 si %
Cambio de baterias Preventivo Diario 30/6/2024 1/9/2024 si N. d
Esfi fmetros ¥ v —
Calibracién Preventive Diario 30/6/2024 1/1/2024 si :
Oximetros Preventivo Mensual 4/6/2024 4/7/2024 si
Cambio de baterias EX
Termometros digitales Preventivo Mensual 4/6/2024 3/1/2024 si
Cambio de baterias Preventivo Mensual 5/6/2024 6/7/2024 si
Glucematrox digitales Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 12/6/2024 1/9/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 28/6/2023 1/9/2024 si
Revision , Verificacion de
Doppler Fetal Fiinclonamnte; Revisior de pane| Preventivo Trimestral 15/6/2023 1/8/2024 si
principal y Transductor de frecuencia
cardiaca y sus conectores
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 26/6/2023 1/8/2024 si
Nebulizadores portitiles
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 6/6/2023 1/9/2024 si
Revisién de disponibilidad Preventivo Diario 30/6/2024 1/1/2024 si
Inspeccién Preventivo Trimestral 14/6/2023 1/9/2024 si
Tanques de Oxigeno
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 18/6/2023 1/9/2024 si
Calibracién de Manémetros(Reguladores de Oxigeno) Preventivo Trimestral 19/6/2023 1/9/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 4/6/2023 1/9/2024 si
Medidores de Oxigeno y de Aire
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 217/6/2023 1/9/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 18/6/2023 1/9/2024 si
Bolsa de medicion de Presion
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 19/6/2023 1/9/2024 si
Megatoscopios Preventivo Trimestral 12/6/2023 1/9/2024 si
Ventilador de Bafio de Agua Preventivo Trimestral 13/6/2023 1/9/2024 si
BIO SISTEMS Preventivo Trimestral 15/6/2023 1/9/2024 si
Inspeccion Fisica del equipo,
Equipos de Laboratorio i i i - i
Naglirate Aneldzde Evaluacin y Funcionamiento. Preventivo Trimestral 11/6/2023 1/9/2024 s
Hematologia
: lisi
Maguina de Amalish de Preventivo Trimestral 20/6/2023 1/8/2024 si
Quimica
BTS Semi-Manual Preventivo Trimestral 21/6/2023 1/9/2024 si
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SERVICIO NACIONAL

Formulario Inspeccién Diaria de Planta de Emergencia
DADM-FO-027 Versién: 01
Fecha de aprobacién: 22/11/2019

Mes:

Establecimiento:

Equipo: _ 4, m F e o = Ficha: Tiiagets 20 2¥
D )

16

1/2)13|14|5/6(7|8[{9/10|1112(13|14]|15 17| 18 |19 /20| 21 |22| 23 [24|25|26(27| 2829|3031
1. Los niveles de aceite y 1- Completar los niveles d P e
noH.HEHMMMHmmanMMQmmEvoH mEQMHMvmmH el o 4 c\\ \p\F\\.\.\ \ vV v v z\ .\ ,\ v r\ ﬁ\ n\\ _\ ViV \C\M\_.\\.\ ]
encima del minimo permitido.
Mrw.mmﬂwmmdmmnmvmmoamwmummﬁﬂ R JAV AV | v V| SV _\ vd 4 v Vivelv A n\h\
Combustible y
! KAceite 3. Chequeo de trampa de agua 3. Reparar desvios. irdr4 \\\‘m\m\ A V|||V ’\\ v/ v n\ iV H\ \ 74 VA J V) _\ /\ ._\ v
4. Funcionamiento de la bomba 4. Reparar desvios. ANA gAYV | | v ...\r\ AUARVAV v | vV VvV v V|V 4 ~\
5. Chequeo de flota 5. Reparar desvios. .\—\_\ _\w\ﬂ\n\_\ ,\ v ,\ o\ ﬁ\ _\ v r\\ v Q 4 q\ Q J v r\t_ Q r\cx .r_\ r\ f\
2 Alternador H.rmnmﬂmmamﬁ.m:mgmﬂo_n debe 1. Sustitucién de correa o/ VAL v v ﬁ\«\\ ...\ P\ L _\ h\ v/ _\ .\ v .\0\ .\ J v \ v ,\r\ n\ (\ Q n\
estar sin alteraciones ni desgastes. '
1. Los terminales se ven limpios. 1. Limpiar terminales /| _\..\\_\,\.\.,\ﬁ\ ViVIv| vl v v (Vv ]/ VAN m\p\ ed /| /| ¥
3 Baterias - -
mew“wmwhﬁﬂﬁwmgmnﬂamam_ 2. Completar Nivel de agua | /| /| J|V/ Jil ra(\ﬂ\ J ,\ 3 J f\ N} r\ u ,.\ L g Q ,\ \\ r\ ,\ ) _\ .\ 1\ ,\
1. El panel se observa limpio. 1. Limpiar el panel. ,\ J ,\r\g r_L L,.\ o r\ k ,.\ ,\ R /\ ,.\ .c\ \/\ Q f\ f\,\ﬁ\ r\tx .\ ,\ Q r\
4 Radiador MMHMMMMMHMMMMOH S cel 2. Completar Nivel de agua Q (\ SV Vi .\ _\ ,\ cs ,\ ’\ _\ g r\ v r\ r\ \ r\ ..\ ,.\ r\ ,\ /\ /\ \ r\ L k ,.\ ,\
WLWMMMMMMMMMHMMMMMMMMmmmﬁmu. 3. Sustitucion de correa. f\ ,\ ,.\ ,\ i .\.\.\o\ (ﬂ (\ ,.\ ,\. .\ ”\ v ,\ .\ r\ i ..\ .\ v/ .\ A ,\ .\ r\ v _\\
1. 5i exite una condicién que requiera mayor atencién en el 3
Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al m o s ~ NP
reverso. m). i § " \4 ’, N _:”
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: N M
C-CONFORME m N NG ?
NC-NO CONFORME ) E m( I
| B




SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Registro de Revisién Diaria Quiréfanos, UCI, Areas Neonatales

DADM-FO-028 Version: 01
Fecha de aprobacién: 03/03/2020

Fecha: N&%\NQ.W

Responsable del Llenado de la Ficha:

Correo Electrénico:

Teléfono:

o e “V\F“.r&\u Institucién Receptora: \N\nvm\U\mwm.\,\\} va\\ﬂ\\wl\%

Equipos

Maquinas Anestesia

Verificacién Diaria

Verificacién Semanal

Verificacién Mensual Verificacion Trimestral Verificacion Semestral

Verificacién Anual

Desfibrilador

Mesa Quirirgica

Lampara Cielitica

Autoclave

Electrocardiégrafo

Aspirador Quinirgico

Ventiladores

Monitores

Limpiezas y Revisiones
Generales

KRires Acondicionado o Re-
Cambio Filtros Hepa

Limpieza y Desinfeccién de
Ductos

e
~
~
~
\
P
W
~
e
2

Piso Aséptico

Revisién UPS

Revisién Paneles Aislamiento

Nk

Gases Medicinales

o

Controles Acceso

o

Calidad del Agua

P

Nota: método de verificacion sera mediante informe con imagenes fotograficas de tener ¢

Obsevaciones:

SGI

T
]
g

P

™

2>

resentar contratos, antes y después de lo ejecutado segin la periodicidad.




m z m Planilla de Verificacion de Gases Médicos
DADM-FO-017 Versién: 01

SEOVICI MALIINAL Fecha de aprobacién: 14/03/2019

DE SALUD

Fecha Realizacién:

Tiempo de Ejecucién:

S-06 2427 ]

Rutina De Mantenimiento Preventivo :
s Observaciones
Planificado

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que
se encuentra el equipo.

N

Efectuar limpieza integral externa del equipo.

Inspeccionar externamente el equipo. \ 7

Inspeccionar Electrodos pH, PO, PCO, cambiar \\
membranas e instalar en la recamara. \ ‘ ;

\

Verificar los dispositivos de control, indicadores y
presentadores. \ 7 :

N

Verificar el valor de la temperatura de la recamara. \\ i /

Verificar el sistema de alarma.

e N

S

Realizar ciclos de modelos de operaciones.

5
Firma del Técnico: _,.w




Formulario Inspeccién Semanal de Oficinas
m z m DADM-FO-028 Version: 01

SERVICIO NACIONAL Fecha de aprobacisn: 22/11/2018
DE SALUD

Establecimiento: Igggﬂ Equipo: Ficha:

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

1.En buen estado, sin salientes o
obstaculos, limpios y sin puntos de

tropezo
1 PISOS i

2. Se mantienen los pasillos
peatonales libres de obstaculos y
limpios.

1. Extintores del 4rea en un lugar
adecuado, de facil acceso y con su
inspeccién al dia.

2. Puertas/salidas de emergencias
EQUIPOS DE sin obstaculos e identificada.

EMERGENCIA (3 Eqia identificada la ruta de
escape ante una emergencia.

4. Los colaboradores conocen la
ubicacidn de su punto de encuentro
( preguntar en el area).

C
4
C
C
C
(

1. Las escaleras de acceso al drea
de oficina debe de estar provistas
de una huella y contrahuella, libres
de obstaculos y sin puntos de

o ESCALERAS |tropezén.

A-A | - A
N-A | N-A

2. Escalera de acceso a oficina debe
de estar libre de grasa, obstaculos,
con cinta anti resbalante

1. El peso de la estanteria se
encuentra repartido de manera
uniforme.

2.1a estanteria que supera los 1.8m
de altura se encuentra fija.

3. Escritorios y mesas en buen
4 ESCRITORIOS Y estado, sin filos cortantes y

ARMARIOS estables,

4. Estan provistos los cajones de
escritorios y armarios de topes que
impidan su salida accidental.

5. Estan las sillas de trabajo en buen
estado y constan de apoyabrazos.

4 C
Vi C
C C
¢ C
C C

r\’\f\\f\ﬁ§ i N RN In
N

FIRMA DEL INSPECTOR

1. Si exite una condicién fuera de conformidad, corregir
inmediatamente.

EN LAS INSPECCIONES MARQUE:

C-CONFORME
NC-NO CONFORME




SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Verificacién para la Higiene y Ornato Hospitalario

DIE-FO-001 V1

Fecha de aprobacién: 8/05/2022

Fecha: /

nformaciones Generales

=

Establecimiento de Salud: ! Z ? ; ; ;

Servicio Regional de Salud:

V7

Nombre Enc. De Mantenimiento:

N

N

g%

Provincia

I,

Teléfono:

!l

-
AP
f18l3
6 | g | 5| v
01. Accesibilidad a personas discapacitadas / D
02. Accesibilidad ambulancia 4rea emergencia E:]j I:I
03. Condicidn aceras perimetrales -- D
04. Condicién almacén de alimentos N [:l
05. Condicion areas asépticas -- D
06. Condicién revestimiento fachada - - D
02. Condicién de bafios T T 101
08 Existencia bumpers y esquineros -. D
09. Condicién de cisterna -- D
10. Condicién caseta de desechos -- I:I
11. Condicién caseta de planta eléctrica - - D
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condicién -- D
13. Condicion de pisos -- EI
14. Control de plagas y animales - D
15. Condiciones de aires acondicionados - - D
16. Disposicion de desechos/mobiliario inservible -- D
17. Disposicién y estado de zafacones -- I:I
18. Disposicién del cableado eléctrico -- D
19. Canalizacién aguas pluviales - - D
20. Canalizacidn aguas residuales m::l I:]
21. Condicién de mobiliarios ] ] I:l
22. Condicidn area de parqueos ZD:I I___I
23 Condicién de las ventanas D
24 Condicion de puertas y llavines - D
25 Condicion area esterilizacién -- D
Resultados
Total bueno ‘]

Total regular ?

Total malo 0

26. Condicion proteccién hierro, puertas y ventanas
27. Nluminacién exterior

28. Numinacién interior

29. Iluminacién acceso a emergencia

30. Condicion y limpieza area lavanderia

31. Condicion letreros identificativos/informativos
32. Limpieza en techos

33. Limpieza drea exterior en general

34 Limpieza area interior en general

35 Condicién de areas verdes

36 Condicion y limpieza area morgue

31 Existencia olores desagradables en el ambiente
38 Condicién de pintura exterior

39 Condicion de pintura interior

40 Condicién de sistema contra incendios

41 Ruta de evacuacién

42 Ruta para desechos

43 Rutas de acceso

44 Suministro de agua en general

45 Condicion de verja perimetral

46 Filtraciones

41 Condicién de plafén en general

Firma Supervisor:

O
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s N s Formulario Inspeccién de Inf; t Fisica
SERVICIO P DADM-FO-008 Versién: 02
DE 5ALUD Fecha de aprobacién: 17/01/2019

Lugar de destino: Fecha de visita: ‘9 < 9,,(:- r_?d 3

[l’ersonal visitante: pr?P““? dela
asignacién:
De la es
No. |Detalles CumigleiNo Observacién Area Evaluada
cumple
1 |Filtraci C

Estabilidad de la edificacién,
2 |revisién de vigas, columnas,
terminaciones

3 |Terminacién de paredes, Pafiete

Presencia de insectos en
edificacién

O A A

5 |Terminacién de Techos
Terminacién de Bafios,
verificacién de mezcladoras,

6 |colocacién de revestimiento,
instalacion de barandas de acero
inoxidable

Revision de cuarto eléctrico,

7T |terminacién a los paneles de

ali; tacion eléctrica

8 |Funcionamiento planta eléctrica

9 |Funcionamiento de UPS
10 |Terminacién general de piso

o (@ (\ O'

Espacio que cumpla con la
tandarizacién requerida seqin

11 [tipo de drea, Emergencias,

Quiréfanos, esterilizacién,

Hospitalizacién, entre otras

o

12 |Seiializacion institucional

13 [Sefializacién Ruta de evacuacion

Accesibilidad a Personas
Discapacitadas

15 |Disponibilidad de Parqueos
Aspectos que Puedan Generar
Posibles Inundaciones

Revision de Liqueos en Equipos de

L Aires Acondicionados

18 |Revision de Sistema de Camaras

Revisién de Sistema Contra

13 Incendio

20 Terminacién de Muebles
Prei lados en Melanina

21 Terminacion de Aceras, Contenes,
Asfalto, entre otros

22 Revision de Instalacién de

Ventanas, Puertas, entre otros

23 [Revisién de Aplicacién de Aséptico

Revision Funcionamiento de
24 (Paneles LEDS eIl i ién
General

A ol [ NHa e o

Revisién de Funcionamiento

2
= Tomacorrientes y UPS

Revision de Dimensiones de las
26 |Areas donde se Instalan los
Equipos Médicos

Revision de Preinstalacién de
Equipos Médicos

28 |Revisién de Salida de Gases
28 |Revisién de Caseta de Gases
30 |Revisién de Data

31 |Condiciones Salas de Espera
32 |Condiciones Baifios

33 |Limpieza Continua

34 |Areas Exteriores

21

cotooaN Al o | O




s N s Formulario para Solicitud de Servicic de Mantenimisnic

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

le[z4

Kxe;-a_Solicita_nte: o

~ Observaciones -

o

]:"I;ma del Téonico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

SERVICIO NACIONAL DADM-FO-0 1_E} -Vers1on: 01
DE SALUD Fecha de aprobacién: 14/03/2019

[Fecha Realizacion: WIS T IPAE 1 |
\

Trabajos a Efectuar

et (g

Observaciones ;

f%wﬁ& A, Bbico~

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
SERVICIO NACIONAL DADM-FO-018 Versién: 01
DE SALUD Fecha de aprobacién: 14/03/2019

(Fecha Realizacion WILNREYIZOR

Trabajos a Efectuar

Observaciones

/ Aaedlo,a . (3ulco

Firma del Tec:mco




s N s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimisnic
SERVICIO NACIONAL ' e o g L
DE SALUD S,

. Observaciones

e

Firma del Téonico




SERVICIO NACIONAL

SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versién: 01
DE SALUD Fecha de aprobacion: 14/03/2019

(Fecha Realizacion: W RANNJAEN
o lJ

Trabajos a Efectuar

7 JCQL M&J\/@w\ - 277

AA i [ 9 _‘f/_:;»,/k

Observaciones

2 -
-~ 2] ’/ . ,f\/ B X .
(’v_i(fCQLCC&LG( A . b ¥/ o I~

Firma del Técnico




SNS Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Version: 01

SERVICIS FAGIONAL Fecha de aprobacién: 14/03/2019

DE SALUD

I 5/ & [ 2 |

Trabajos a Efectuar

jj%/‘/‘ ‘ f\fhin‘/u‘-. ,QO_.Q Y M(ou VLON

/L@A ){,(vaouva oo, e ,&Vﬂj’;
t}); (@QO N ’1-1«1MLOLV§JM,O\-

=

Observaciones

f JZNLL&JLQ DL co—

Firma del Tecnico




i s N s Formulario para Solicitud de Servicic de Mantenimisnio

SERVICIO NACIONAL B
DE SALUD iy
 Area Solicitante:

4

é

Observaciones

Firma del Técnico




s N s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FQO-018 Versid

3 A
AR AL Fecha de aprobacion

DE SALUD

_ﬁ‘ééha Realizacion: Area Solicitante:

é

Trabajos a Efectuar

e oot ehof Lo~ 4 e
K R S e o S WO |

Observaciones

=

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Version: 01

AL Fecha de aprobacién: 14/03/2019

81z /2]
T 7 'l

Trabajos a Efectuar

Jd/%(d

Observaciones

Firma del Técnico

I Mdteele, 8.C o



SERVICIO NACIONAL e A
DE SALUD cha de aprobacid

S s Ns Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versi

. Fecha Realizacion: el

Area Solicitante: -

Observaciones

o

> V . s
irma del Técnico




s N s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versid:

SERVICIO NACIONAL S oA
DE SALUD Fecha de aprobacion: 14/08

- ] i !
Fecha Reslizacion:  ISY AN PE=N

Trabajos a Efectuar

Observaciones

—

Firma del Técnico




g SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenumento
DADM-FQ-018 Versi

SERVICIO NACIONAL i
DE SALUD Fecha de

(\

Aprolaci
£

fecha Realizacion: o p | Area Solicitante:

Observaciones

o

Firma del Técnico
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B NS

I 00 R0

OESALUD

REGISTRO DE CLORIFICACION Y NIVELES DE AGUA DE LA CISTERNA

es 1= 600

Fecha Nivel de Agua Clorificacion Suministio de Encargado
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25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https/foutlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKA DAw ATY 3ZmYAZS0y NDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QA 678 XEA0S5GINHeyyOmopo%3D/sxs/AQM... 1/



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

24/06/2024 09:02

https:/foutlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQkA DAw ATYSZmYAZSOyNDUyLWY4ZTEtMDACLTAw CgAQAIB78XEA0SS5GINHeyy Omopo%3D/sxs/AQM... 1



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https://outlook.live.conymail/0/inbox/id/AQQKADAw ATY 3ZmYAZ S0y NDUy LWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QA I878XEA0S5GINHeyyOmopo%3D/sxs/AQM...  1/1



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

21/06/2024 07:12

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAw ATY 3ZmYAZS0y NDUyLWY 4Z TEEMDA CLTAw CgA QA IB78XEA0S5GiNHeyyOmopo%3D/sxs/AQM...  1/1



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

21/06/2024 07:12

https:/foutlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQkA DAw ATY 3ZmYAZ S0yNDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QA IB78XEA0S5GINHcyyOmopo%3D/sxs/AQM... 11



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkA DAw ATY 3ZmYAZS0yNDUy LWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QA 678 XEA0S5GINHeyy Omopoa%3D/sxs/AQM. .. 1M



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

6/2024 08:47

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKA DAw ATY 3ZmYAZS0yNDUyLWY 4Z TEtMDACLTAW CgAQAB78XEA0SS5GINHeyyOmopo%3D/sxs/AQM... 171



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

24/06/2024 08:47

hitps:://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKA DAw ATY 3ZmYAZS0vNDUVLWY 4Z TEtIMDA CLTAw CaA QA IB78XFA0S5GINHE vy Omann% 30/sxs/AQM. 171



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https//outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAw ATY 3ZmYAZS0y NDUy LWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QA IB78XEA0S5GINHeyyOmopo%3D/sxs/AQM...  1/1



25/6/24, 8:26 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

https ://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQKADAw ATY 3ZmYAZSOyNDUyLWY 4Z TEEMDA CLTAw CgA QA I678XEA0S5GiNHcyyOmopo%3D/sxs/AQM...

111



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQkA DAw ATY3ZmYAZS0yNDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAwW CgA QAN 2FQRnvZvMpKql0Z ZPolAEY %3D/sxs/A ... 1/1



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https://outlook.live.commail/0/inbox/id/AQQkADAw ATY 3ZmYAZS0y NDUy LWY 4Z TEEMDA CLTAwW CgAQAN% 2FQRnvZvMpKqlOZZPbIAEY %3D/sxs/A... 11



25/6/24, 8:25 a.m.

Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https ://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQkADAw ATY 3ZmYAZS0yNDUyLWY 4Z TEIMDA CLTAW CgA QAN%2FQRnvZvMpKql0ZZPbIAEY %3D/sxs/A...  1/1



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https //outlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQKADAw ATY 3ZmYA ZS0yNDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAW CgA QA N% 2FQRnvZvMpKgl0ZZPoIAEY %3D/sxs/A ...

17



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook .

https:/foutlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAw ATY 3ZmYAZS0yNDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAw CgAQAN% 2FQRnvZvMpKql0ZZPbIAEY %3D/sxs/A...  1/1



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Qutlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/A QQkA DAwW ATY 3ZmYAZS0yNDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAw CgA QAN% 2FQRnvZvMpKql0ZZPbIAEY %3D/sxs/A... 11



25/6/24, 8:25 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkA DAw ATY 3ZmYAZS0y NDUyLWY 4Z TEtMDA CLTAw CgAQAN%2FQRnvZvMpKql0ZZPbIAEY %3D/sxs/A...  2/3



25/6/24, 8:24 a.m. Correo: oficina mantenimieto - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAw ATY 3ZmYA ZS0y NDUyLWY 4Z TEEMDA CLTAw CgA QAN% 2FQRnvZvMpKqI0ZZPbIAEY %3D/sxs/A... 11



SNS

Plan de M:

F /G cti
XXX-FO-XXX Versién: 01

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD
MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
HOSPITAL DE ENGOMBE  (Abril-2024)
TS D p da odicidad p o P o
R o R a A p @ D :
omb po
Aspectos de pintura paredes internas Pintura Preventivo Trismestral 12/2/2024 1/5/2024 si
Pisos generales Revisidén Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Herreria de ventanas y puertas Revisién Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
Sistema de Distribucién de agua Revisién Preventivo Trimestral 5/3/2023 1/6/2024 si
Sletomna e A I 0 Nivel de Agua Lavado de la Cisterna Preventivo Trimestral 6/3/2023 1/6/2024 o
Fisica Agual(Cisterna)
Lona Asfdltica Cambio Preventive Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Ventanas Limpieza Preventivo Bi-anual 20/12/2023 1/6/2024 si
Tuberias de Drenaje Limpieza Preventivo Bi-anual 26/12/2023 1/6/2024 si
Jardineria Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si |
Jardineria y Control de Plagas
Fumigacién Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Salidas electricas (Tomacorrientes) Cambio por defecto Preventivo Trimestral 1/2/2024 1/58/2024 si
Interruptores electricos Cambio por defecto Correctivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Luminarias internas Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 22/3/2023 1/6/2024 si
Instalaciones Luminarias zona primetral (Externas) Cambio de bombillas Preventivo Trimestral 19/2/2033 176/203¢ st
electricas LY
Paneles electricos Cambio de lampara Preventivo Bi-anual 28/6/2024 4/12/2024 si W.wm
i
]
e 08 Cambio de breaker Preventivo Bi-anual 26/6/2024 21/12/2024 st f
Chegqueo de consumos Comparar consumo Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Nivel de combustible Preventivo Diario 31/3/2024 1/6/2024 si
Ganeradores elactricos 9a Nivel de aceite Preventivo Diario 31/3/2024 1/6/2024 sl
emergencia
Agua de Enfriamiento Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Chequeo de drenajes Preventivo Semanal 7/4/2023 14/4/2023 si
Unit deaire dicionad Limpieza de unidades evaporadoras Preventivo trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Limpieza de filtros Preventivo trimestral 7/3/2023 1/e/2024 si
NvElde ey vel Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 s
de Aceite
Llave de Paso Preventivo Diario 30/4/2024 1/8/2024 si
Combustible y Aceite Trampa de Agua Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 sl
Funcionamiente de Bomba Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Flota Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Correa del Alternador sin : T .
Planta Electrica Alternador dasgaate ni aiteraciones Preventivo Diario 30/4/2024 1/8/2024 si
Limpieza de los terminales Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Medir nivel d2l agua Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Limpieza del panel Preventivo Diario 30/4/2024 1/8/2024 si
Nivel de agua Preventivo Diaric 30/4/2024 1/5/2024 si
Revision de la correa del " At 5
Radiador Preventivo Diarie 30/4/2024 1/6/2024 si
Cortina de Aire Limpieza Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Ventiladores Engrase de los ventiladores Preventive Trimestral 27/3/2023 1/6/2024 si
Sixtema de Enfriamisnto Filtros de Aire. Limpieza de Filtros Preventivo Mensual 18/4/2024 18/5/2024 si
Equipos
Pl ) Limpieza Preventivo Mensual 18/4/2024 18/5/2024 si
ore;
" Chequeo de Fuga de gas Preventivo Mensual 18/4/2024 18/5/2024 si




Extintores | Revisién Preventivo Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
Sistema contra Incendio -
Alarma contra incendios _ Revisién Preventivo Trimestral 1/3/2023 1/6/2024 si
Limpieza de Paneles Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si
- - Chequeo de consumo Preventivo Trimestral 5/3/2023 1/6/2024 si
L/ Limpieza de filtros Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Chequeo de consumo de Detergentes Preventivo Trimestral 6/3/2023 1/6/2024 si
Bomba de Egua y Cisterna Bomba de servicio Funcionamiento de Bomba Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Preventivo
Estufas y Hornos Verificacion de hornillas 22/3/2023 1/6/2023 si
Trimestral
Alumbrado y tomas Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Chequeo de neveras y cuarto frio
o yal de
medicamentos)
Acondicionadores de aires Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/2023 si
Limpieza externa del equipo Preventivo Mensual /472024 6/6/2024 si
Condici amt les
Ispeccion externa del equipo Preventivo Mensual 6/4/2024 6/4/2024 si
’ Dispositivos de control, Verificacién del
Gases Medicos (GENESYS TRI- Indicadores y Shiagion.ce Preventivo Mensual 6/4/2024 8/5/2024 si
TECH MEDICKL INC) Presentadores funcionamiento
Recamara Verificacién de la E Preventivo Mensual 5/4/2024 §/5/2024 si
Sistema de Alarma [eohcac ol Preventivo Mensual 2/4/2024 3/5/2024 si
funcionamiento
Modelo de Operaciones Verificacion de Ciclos Preventivo Mensual 2/4/2023 2/5/2024 si
Distribuidor de oxigeno Chaquee de fogas en tomasly. e 2 cion del imcionamiento P o Dissin 30/4/2023 1/5/2024 a
¥y presion
Sistema de distribucion de agua Clorificacion de cisterna |Verificacién del funcionamientol Preventivo Trimestral 31/3/2023 1/6/2024 si
talaci =
=i Flomerias Chequec de inodoro= ¥ | yerincacién del funcionamients Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/2024 s
latema de simacenamientode | Glorificacion de cistema [Verificacién del funcionamiento Preventivo Semanal 18/4/2024 25/4/2024 si
Condiciones de Verificacién de Temperatura 2 .
' 5,
Redesy vilets Almacenamiento Humedad y G A Preventivo Mensual 2/4/2024 2/5/2024 si
AR Energia Electrica Revision n.& m=m==._._u._no e Preventivo Mensual 1/4/2024 1/5/2024 si
energia eléctrica.
Filtros Limpieza y cambio de filtro Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/2024 si
Maquinas de & i
Verificacién del funcionamiento Preventivo Semanal 1/4/2024 8/4/2024 si
Lampara Cielitica Verificacién del funcionamiento Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Filtros Herificacicncll Preventivo Semanal 4/4/2024 11/4/2024 si
funcionamiento
Verificacién del B 7
Compresores i elnatsnis Preventivo Semanal 4/4/2024 11/4/2024 si
Electrocardigrafos Verificacién del funcionamientc Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Filtros de Aire. esioaciomasl Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 sl
funcionamiento
Ventiladores ifcacls
Filtros de Oxigeno. <m=, cAEom L Preventivo Bi-anual Programado para 1/6/2024 si
funcionamiento
Monitores Limpieza Preventivo Semanal 1/4/2024 8/4/2024 si
Condiciones ambientales Limpieza Preventivo Trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si
Filtros de Aire Revision y cambio Preventive Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
Incubadoras Condicicnes ambiental Inspeccion y cambio Preventivo Trimestral 7/3/2023 1/6/202¢ si
Sensor de Oxigeno Revision y cambio Preventivo Bi-anual 26/12/2023 1/6/2024 si




Equipos Médicos

Servo-cunas Inspeccion y cambio Preventivo Bi-anual 18/12/2023 1/6/2024 si
Condi b 1 Inspeccion Fisica Preventivo Bi-mensual 1/4/2024 18/4/2024 si
Desfibriladores Carga y Descarga Prueba Preventivo Bi-mensual 1/4/2024 18/4/2024 si
Baterias Prueba Preventivo Bi-mensual 1/4/2024 18/4/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Mesas quirngicas Inspeccion fisica Preventive Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento(Hidradlico) Preventivo Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 si
Descontaminacion Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Camas de Paro Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 8/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 14/3/2023 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Camas
Descontaminacion Preventive Diario 30/4/2024 1/8/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
Camillas
Descontaminacion Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Centrifugas Inspeccién fisica y ajuste Preventivo Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 si
Sonégrafos Evaluacion sistema electrico Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Cambio de baterias Preventivo Diario 30/4/2024 1/8/2024 si
Eafi & VE p
Calibracién Preventivo Diario 30/4/2024 1/6/2024 si
Oximetros Preventivo Mensual 4/4/2024 4/5/2024 si
Cambio de baterias
Termometros digitales Preventivo Mensual 4/4/2024 3/6/2024 si
Cambio de baterias Preventive Mensual B/4/2024 6/5/2024 si
Glucometros digitales Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 12/3/2024 1/6/2024 si
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 28/3/2023 1/6/2024 si
Revision Fisica, Verificacion de
Doppler Fetal fundonamients, Revision de panel Preventivo Trimestral 16/3/2023 1/8/2024 si
principal y Transductor de frecuencia
cardiaca y sus conectores
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 26/3/2023 1/6/2024 si
Nebulizadores portitiles

Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 6/3/2023 1/6/2024 si
Revisién de disponibilidad Preventivo Diario 30/4/2024 1/5/2024 si
Inspeccién fisica Preventivo Trimestral 14/3/2023 1/6/2024 si

Tanques de Oxigeno
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 15/3/2023 1/6/2024 si
Calibracién de Mand (Reguladores de Oxigeno) Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 4/3/2023 1/6/2024 si

Medidores de Oxigeno y de Kire
Evaluacion y funcionamiento Preventivo Trimestral 27/3/2023 1/6/2024 si
Inspeccion fisica Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
Bolsa de medicion de Presion
Evaluacién y funcionamiento Preventivo Trimestral 19/3/2023 1/6/2024 si
Megatoscopios Preventivo Trimestral 12/3/2023 1/6/2024 si
Ventilador de Bafio de Agua Preventivo Trimestral 13/3/2023 1/6/2024 si
BIO SISTEMS Preventivo Trimestral 18/3/2023 1/6/2024 si
) ’ Inspeccion Fisica del equipo,
Equipos de Lahoratorio i isi 2 2 2
- Maguinatie Ariilislsde Evaluacicn y Funcionamiento. Preventivo Trimestral 11/3/2023 1/6/2024 si
Hematologia
Mequlng e inalliz de Preventivo Trimestral 20/3/2023 1/6/2024 si
Quimica

BTS Semi-Manual Preventivo ‘Trimestral 21/3/2023 1/6/2024 si




F lario I ién § 1de Oficinas

m z m DADM-FO-028 Versién: 01
SERVICIO NACIOHAL : Fecha de aprobacién: 22/11/2018

DE SALUD <
Fecha: P/ 7 7 Do =27

Establecimiento: g Equipo: Ficha:

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

1.En buen estado, sin salientes o
obstaculos, limpios y sin puntos de
1 prsos  |Topen )
2. Se mantienen los pasillos
peatonales libres de obstaculos y

limpios.

N

L e
ol g

1. Extintores del mumm enun F.w..wﬂ... a
adecuado, de facil acceso y con su R. q " m‘
i C
C £

inspeccién al dia.

2. Puertas/salidas de emergencias

EQUIPOS DE sin obstaculos e identificada.

EMERGENCIA 3 pon identificada la ruta de
escape ante una emergencia.

4. Los colaboradores conocen la
ubicacién de su punto de encuentro m
( preguntar en el 4rea).

= Las escaleras de acceso al drea

de oficina debe de estar provistas

dema huella y contrahuella, libres \#\l \A g

Ge obstaculos y sin puntos de § \L »\a\_ " %\ \#\...I \&
] ESCALERAS |tropezon. e s Ll Pl I AT i S | (A P S

7. Fzcalera de acceso a oficina debe

de estar libre de grasa, obstaculos, \TI.
con cinta anti resbalante \/\..\. \& \Klr \\ \k AL \k

1. El peso de la estanteria se "
encuentra repartido de manera n
uniforme.

2. la estanteria que supera los 1.8m m
de altura se encuentra fija.

ESCRITORIOS ¥ 3. Escritorios y mesas en buen m. m., \
ma

o

estado, sin filos cortantes y
ARMARIOS eaiables.

! 4. Estan provistos los cajones de
escritorios y armarios de topes que m
mﬁvmnwﬂ.mn salida accidental.

5. Bstén 1as sillas de trabajo en buen A. mn q
estado y constan de apoyabrazos. - - _ ;

FIRMA DEL INSPECTOR

1. Bi exile una condicién fuera de conformidad, corregir
inmediatamente.

EN LAS INSPECCIONES MARQUE:

C-CONFORME
NC-NO CONFORME




m z m Planilla de Verificacién de Gases Médicos
DADM-FO-017 Version: 01
b Fecha de aprobacién: 14/03/2019

DE SALUD

Tiempo de Ejecucion: _

Fecha Realizacién: UQ bl Dy P _

Rutina De Mantenimiento Preventivo , , | ;
, m W | Observaciones

Planificado

Tuspeccionar las condiciones ambientales en las que | Lo e ‘ : m

se encuentra el equipo. ” ; | PR it o : : G
SN R, e S - Bl - e _
- Efectuar limpieza integral externa del equipo. m m \

Inspeccionar exlernamente el equipo. ‘” \ : \ \

Inspeccionar Electrodos pH, PO, PCO, cambiar w ,n m
- membranag e instalar en la recamara. ” \ ‘ \ _

onificar los dispositiveos de control, indicadoresy i .\ ]

presentadores. : \ |

Verificar el valor de la temperatura de la recamara. \\ \

Varificar <] sistema de alarma. \

Realizar ciclos de modelos de operaciones. \

Firma del Técnico:




SERVICIO NACIONAL Fecha de aprobacién: 03/03/2020
DE SALUD

Formulario de Registro de Revisién Diaria Quiréfanos, UCI, Areas Neonatales
H SNS e i

Fecha: JO/ 7 /| Qo 2F

Responsable del Llenado de Ia Ficha: JEN].&“\\.\ Institucién Receptora: § A

Correo Electrénico: _ Teléfono:

Equipos Verificaciéon Diaria Verificacion Semanal Verificacién Mensual Verificacion Trimestral  Verificacién Semestral Verificaciéon Anual

= T

Butoclave

Electrocardidgrafo
Aspirador Quinirgico
Ventiladoves

Monitores

Limpiezas y Revisiones \ LRI S e j L R AT R N
Generales o5 i A : v vy VIV 2RIy

INlires Acondicionado o Re- ¥ i e e T
Cambio Filtros .m.wvw

w.......wmumwuw v Desinfeccion de

Piso Aséptico \
Revisién UPS

Revisién Paneles Aislamiento
Cases Medicinales

Controles Acceso \
Tor

o tedo Scaciéns or imégen ?..\.aw.w %Z.um.\wm.mnw ,um.@_..m‘m&mwmu mmmﬂ.._ﬂ la periodicidad.
_Obsevaciones: e s et Aok




s R A

Formulario Inspeccién Diaria de Planta de Emergencia

DADM-FO-027 Versién: 01
Fecha de aprobacién: 22/11/2019
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD Maaz = .

TR R o TR T o M 5+

Establecimiento: D\ E\ . \.\N\L. N “w %& ~ Equipo: _ Ficha:
= e DD R - . edldd O e d

DIAS D
I PONNIOUNN | 2 G 4(n5(6l7/5|8lte 11 ie)a3| 14| 85] 16 17| 18 | 19 [20] 2% [2%] 23 24| 25126|27] 28| 28] 30|31
_ 1. Los niveles de aceite y 1~ Completar los niveles de , d - £ ke , &
corbustible deben astar por fluidos. v VIV [ ViV v AV WIS |V V) VARY] v VISV C Y VNI U (¥ L
encima del minimo permitido.
Mrwwumhwqmmnmﬂmmonmvgmmnmn 2. Abrir llaves de paso, g R SOl UN [ v I IS Ul g VI v AWHEN] U L /L J
el ool 4 R 8 0 SO AT R GO | | W0 1 ] R O R (P el el [P i e L TR i
! Bcette 2. Chegueo de trampa de agua 3. Reparar desvios. MY [ ol M Y| eV Ul VIV YR N |V JIVIV VIR
4. Funcionamientc de la bomba 4, Reparar desvios. Vv v UV u( J YN ( JIVINY MU U Ul VIV LY J NIAYIAY
8. Chequeo de flote B. Reparar desvios. <lu |V J VILVIAY ALY Y N~ (U AV VUIGUIVY IV VN | U \y
\¥
] __. 1l Lacorreadel alternador debe o Ao 3 Y uli i ALY ) Nl viJ (U ISIAY (VAP R 28U
2 Blternador _ S ealbr R s, 1. Sustitucién de correa. i UM Ul J VoA J ) WAY, U
_ ! oL S S 0 o . - 2
| n *os ferminales se ven Hinpios, 1. Limpiar terminales ViU \J N C NV JiJ J /ﬁ. J SIEVARS \
| Bhtarins _7 Hive! de agva por encima del i Y, ; (C . 3 | < C S ]
Fry YETSL TR e 2 Commpletar Ni - agua | J @)
m |t gmiite “ompletar Nivel de agui Vi J W U (W (Y] i
“ _‘,.J.J. panel se chsaiva limpio. 1. Limpiar el panel. i RS J INY C C N m WLV ENIEY v
i T e ENT ] e i1
2 G, 2. Wivel de agva por encima del = e i A Aol ey ) It ; JlIJ U
| “ Radiadoy inimo permitido 2. Completar Nivel de agua AV, R | : L /.w Q i _/..C Uiy N
| _..,,4.;.; i ,r.ymm wmﬂﬁ.m&&m&m OStAl |3 Sustitucién de correa. Vi ™~ J 1K) N (SIRSIENRY sJ /v I Jivid
| [ Jteraciones ni desgastes. _ | L
3 : ” !
". 81 exite una condi 1 juiora mayor atencién en el _m i | _
PVantenimiento Prevenrivo registrar en el docvinento al Et | i
TEVErso. m..nﬁ \ m
N A5 INSPECCIONES MARQUE: e
C-CONFORME \
NC-NO CONFORME




E SERVICIO NACIONAL
@ent| D SALUD

Lugar de destino:

Formulario Inspeccién de Infraestructura Fisica

Fecha de visita:

280 55 o5

DADM-FO-008 Vexrsién: 02
Facha de aprobacién: 17/01/2019

Personal visitante:

Propésito de la
asignacién:

No. |Detalles Baoe o Ob i6 Area Evaluada

1

Filtraciones

Estabilidad de la edificacién,
revision de vigas, columnas,
terminaciones

Terminacién de paredes, Pafiete

Presencia de insectos en
edificacién

Terminacién de Techos

Terminacién de Bafios,
verificacién de A

colocacién de revestimiento,
instalacién de barandas de acero
inoxidable

Revisién de cuarto eléctrico,
t inacién a los paneles de
ali ién eléctrica

[

F planta elé

10

Funcionamiento de UPS

ey

T 1 de piso

AN MY O

11

Espacio que cumpla con la

y segiin
tipo de drea, Emergencias,
Quiréfanos, esterilizacién,
Hospitalizacién, entre otras

12

Seiializacién institucional

13

Sefializacién Ruta de e ci

14

A ilidad a P

i Py

15

Disponibilidad de Parg

16

|Rspectos que Puedan Generar

Posibles Inundaci

17

Revisién de Liqueos en Equipos de
Hires Acondicionados

18

Revisién de Sistema de Camaras

19

Revisién de Sistema Contra
Incendio

20

Terminacién de Muebles
Preinstalados en Melanina

21

Terminacion de & Cont,
HAsfalto, entre oiros

22

Revisién de Instalacién de
Ventanas, Puertas, entre otros

a3

R i6n de Aplicacién de Ksépti

24

Revisién Funcionamiento
Paneles LEDS e II i6:
General

N n[N AN N [NAN A N

25

Revisién de Funcionamiento
Tomaceorrientes y UPS

N

26

Revisidn de Di de las

Areas donde se Instalan los
Equipos Médicos

27

Revision de Preinstalacién de
Eruipos Médices

28

Revisién de Salida de Gases

Revisién de Caseta de Gases

30

Revisién de Data

31

Condiciones Salas de Espera

32

Condiciones Baifios

33

Limpieza Conti

34

Aveas Ex

(\f\’\nman\ f\




SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Verificacién para la Higiene y Ornato Hospitalario

DIE-FO-001 V1

Fecha de aprobacién: 8/05/2022

Fecha: < /

Informaciones Generales

~
Q

Establecimiento de Salud: , 2 : é ; %

Servicio Regional de Salud:

Nombre Enc. De Mantenimiento:

E

ﬂ

Provinecia

S0

Teléfono:

0l.
0z2.
03.
04.
05.
06.
07.

08

20.
21.
22,
23
24
25

. Canalizacién aguas pluviales

Total bueno

Regular
IMa.lo

Accesibilidad a personas discapacitadas

\ [Breno

Accesibilidad ambulancia drea emergencia

&
i
]

Condicion aceras perimetrales

N
¥
i

Condicién almacén de alimentos

DO000O0:

Condicién &reas asépticas

Condicién revestimiento fachada

\

L

Condicién de bafios

I

Ezxistencia biimpers y esquineros

.
L]
L]

Condicién de cisterna

IL

Condicién caseta de desechos

ICIIC

q

Condicidn caseta de planta eléctrica

N
1

Cocina: Limpieza, Olor y Condicién
Condicién de pisos

Control de plagas y animales

Condiciones de aires acondicionados

Disposicién de desechos/mobiliario inservible 1.

il

Disposicién y estado de zafacones

Disposicién del cableado eléctrico

Canalizacién aguas residuales
Condicién de mobiliarios
Condicién area de parqueos

Condicién de las ventanas

Condicién de puertas y llavines

Condicién area esterilizacién

LI

44/

Total xegular

d3

Total malo Ve

26. Condicién proteccién hierro, pusrtas y ventanas
21. Numinacion exterior

28. Numinacién interior

298. Tuminacién acceso a emergencia

30. Condicién y limpieza &rea lavanderia

31. Condicidn letreros identificativos/informatives
32. Limpieza en techos

33. Limpieza 4drea exterior en general

34 Limpieza drea interior en general

35 Condicién de dreas verdes

36 Condieién y limpieza drea morgue

31 Existencia olores desagradables en ¢l ambiente
38 Condicidn de pintura exterior

38 Condicién de pintura interior

40 Condicién de sistema conira incendios

4] Ruta de evacuacién

42 Ruta para desechos

43 Rutas de acceso

44 Suministro de agua en general

45 Condicidn de verja perimetral

46 Filtraciones

47 Condicién de plaion en general

Firma Supervisor:

\pwem
tl(agu.lar
|Ma.lo

11

:

il

%

i

N

\

JINININE N
HEHHHE
OO OO OO OO OO OOOOO00s

L]
\




" HOSPITAL

DE ENGOMBE

Departamento de Infraestructura y Equipos

Mantenimiento

NS

SERVICIO NACIONAL

REGISTRO DE CLORIFICACION Y NI:{-ELES DE AGUA DE LA CISTERNA

Mas: B HECRIN

Fecha Nivel de Agua | Clorificacion Suministro de Técnico de
| o Agua Mantenimiento

L[ 4[2/] %mwﬂ— 2

5/41291  lan )

E /(2| i | S

! AEY 12O ol

B3| L | Lo

‘ (;3,/ /% '[ 7—“\ AN (J) fcg

N14)24 : 2L

dee
4) . 4! e VLA L

0 feyf 2 %Zwm £ )




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
; DADM-FO-018 Versién: 01
i Fecha de aprobacién: 14/03/2019

[ Focha Roaizacion:  ERPAGESERM &
= L4

Trabajos a Efectuar

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
, RVICIO NACION DADM-FO-018 Versién: 01
- e Fecha de aprobacién: 14/03/2019
Fecha Realizacion:  ARYATOERIRN o Solicitanic

T 1 T .

R 4T M 4L e

UMMMM\A- Il MWA_‘E@;;

Observaciones

K

=

i‘irl:na del Téenico




i

SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versién: 01

A Fecha de aprobacién: 14/03/2019

(Fecha Realizacion: G CAIRAGEES %
[ 2 L4 %

*
; : Trabajos a Efectuar

Observaciones
—

Fr—

Firma del Técnico




[——

s N s Formulario para Solicitud de Servicic de Mantenimiento

SERACIO NACIGHAL DADM-FO-018 Versién: 01
DE SALUD Fecha de aprocbacidn: 14/03/201'9 .

Fecha Realizacion: X Area Solicitante: I

Trabajos a Efectuar




S SERVICIO NACIONAL

DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versién: 01
Fecha de aprobacién: 14/03/2019

Fecha Realizacién:

S/ (20244

Area Solicitante:

Trabajos a Efectuar

AP

Firma del Técnico

e



SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

SERVICIO NACIONAL e DADM-FO-018 Versién: 01
DE SALUD Fecha de aprobacion: 14/03/2019

i

o

Fecha Realizacién: : ' & o Area Solicitante: . ]

Trabajos a Efectuar

M AT da 0/a. do .
WQXA (_)MJ] y Pﬂactucww

B

2
Observaciones

he J

Firma del Técnico




e ey P

SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

: DADM-FO-018 Versién: 01,
;EER;SSDNACIONAL Fecha de aprobacién: 14/03/20%9

Area Solicitante: |

(N

ik
Observaciones
T
"

=

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versién: 01
SDEER;{;\?SDNAC’ONAL Fecha de aprobacién: 14/03/2019

Fecha Realizacién: )X Area Solicitante: ﬁ

Trabajos a Efectuar

Observaciones

Firma del Téenico




s N s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

() SERVICIO NACIONAL DADM-FO-018 Version: 01
DE SALUD Fecha de aprobacidén: 14/03/2019

Fecha Realizacion: ; E Area Solicitante:

e

b

Observaciones

L]




T —

SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

. DADM-FO-018 Versién: 01
i A Fecha de aprobacién: 14/03/2019

Fecha Realizacion: — PR |

: j Trabajos a Efectuar
“R‘&WW Al M. ApRArfaea /bge.m_tm
do 2 LO\MML,M iy T TR A @LJL

Observaciones
K3

Firma del Técnico

®
5\




Vi
o Fecha de aprobacién: 14/03/2019

, SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
! ) DADM-FO-018 Versién: 01

T /777 R
: St =

Trabajos a Efectuar

Z////M/{(@ A O yheoe

Firma del Técnico

R



I AR e

SN s ~ Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

SERVICIO NACIONAL DADM-FO-018 Versién: 01
DE SALUD

Fecha de aprobacién: 14/03/2019
[ Focha Realizacion: [ AWEANEXTY g

Traba]os a Efectuar

Observaciones :

%fmfa@, Buttoe

Firma del Tecmco




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimienfo |

DADM-FO-018 Versién:
SERVICIO NACIONAL = .“Zﬂ{“"" ; q Versign: 01
DE SALUD Fecha de aprobacion: 14/03/2019

Fecha Realizacion: L [ 20 244 Area Solicitante: —}

Trabajos a Efectuar

Observaciones

Vil

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
S * DADM-FO-018 Versién: 01

S W Fecha de aprobacién: 14/03/2019

[Fecha Realizacion: — JEMIANFAAN =
T ] f} A}

Trabajos a Efectuay

Observaciones

zﬁﬁwﬁm 4 ﬁzzz@a

Firma del Técnico




-

DADM-FO-018 Versién: 01
ginéf&?nmmm Fecha de aprobacidn: 14/03/2019

S SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

(Fecha Realizacion: RO ISR =

Trabajos a Efectuar

%

Ohservaciones

Firma del Técnico




SN s Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 i6n:

SERVICIO NACIONAL ﬂ\,“)"[\‘ﬂ Ev”"f . ,Virmon ?I

DE SALUD Fecha de aprobacién: 14/03/2019

Area Solicitante: : _I

Fecha Realizacidn:

Trabajos a Efectuar

@W@,Www%m ‘

Observaciones

Firma del Técnico
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