
Mantenimiento correctivo puerta de internamiento 10/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio llavín en descanso de enfermería 10/01/2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo reparación de la puerta de internamiento 05/01/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de transformador de 50w      13/01/2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de transformador 18w     10/01/2025. 

  

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo Limpieza de rendija del aire central 14/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de lámpara 2x2 en la entrada del quirófano parto. 

15/01/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo a la puerta de entrada de internamiento correctivo colocación de 

tornillo 1/2. 16/01/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de lámpara 2x2 en cura 16/01/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de lámpara 2x2 Ginecología 28/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de transformador en área de expulsivo parto 28/01/2025.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de transformador posparto 28/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Desinfección área de pie de diabético  17/01/2025. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



fumigación área de consulta 17/01/2025. 

 

 

 

 

 



Área de archivo 17/01/2025. 

 

 

 

 

 



Área de la cocina 17/01/2025. 

 

 

 

 

 



Pasillo de laboratorio 17/01/2025. 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo reparación de cama 15/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de lámpara 2x2 en estación de enfermería 28/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo cambio de trasformador entrada de trauma short 28/01/2025. 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento correctivo retoque de pintura interior área de internamiento (B) HYM.   

31/01/2025. 

 

 

 

 

 



 


